
Схема подключения БАВП8ЭК

GND

+24V

+24V

Ш1+

Ш1-

БАВП8ЭК

37

XT6

38

39

40

1

2

XT2

Ш2+3

Ш2-4

Ш3+5

Ш3-6

Ш4+7

Ш4-8

Ш5+9

Ш5-10

Ш6+11

Ш6-12

Ш7+13

Ш7-14

Ш8+15

Ш8-16

GND

LS+

LS-

33

34

LS+ 35

LS- 36

Ш9+17

Ш9-18

Ш10+19

Ш10-20

А1

XT3

XT5

XT7

XT8

XT10

XT11

XT12

XT13

XT14

Ш11+21

Ш11-22

XT15

Ш12+23

Ш12-24

XT16

XT9

XT1

XT4

Л+

Л-

25

26

Т+ 27

Т- 28

XT17

XT18

Р1+ 29

Р1- 30

XT19

Р2+ 31

Р2- 32

XT20

Приходящая линия 24В

Уходящая линия 24В

Приходящая линия RS-485

Уходящая линия RS-485

Световое табло оповещения
+

-
VD1

R1

+

-
VD1

Звуковое оповещение
+

-
VD1

R1

+

-
VD1

Управление КДУ (к релейным модулям БРК) 24В

Управление КДУ (к релейным модулям БРК) 24В

Шлейфы сигнализации

(см. схему подключения)

Контроль КДУ (к релейным модулям БРК)

Контроль КДУ (к релейным модулям БРК)

БРК1 (Проходной)

А1

N

L 1

XT1

2

L 3

N 4

Приходящая линия 220В

Уходящая линия 220В
L

N

1

2

XT2 М

Схема подключения БРК1
Блок управления электромеханическими

и электромагнитными приводами

SH1+

SH2+

1

2

XT7

КДУ / ОЗК

Контроль положения
клапана

К1-

К1+ 1

XT4

2

SH+ 3

SH- 4

XT5

Приходящая линия управления КДУ (от БАВП8ЭК) 24В

Приходящая линия контроля КДУ (от БАВП8ЭК) 24В

К1-

К1+ 1

XT6

2

SH+ 3

SH- 4

XT8

Уходящая линия управления КДУ (от БАВП8ЭК) 24В

Уходящая линия контроля КДУ (от БАВП8ЭК) 24В

БРК1к (Конечный)

А2

N

L 1

XT1

2

Приходящая линия 220В
L

N

1

2

XT2 М

SH1+

SH2+

1

2

XT7

КДУ / ОЗК

Контроль положения
клапана

К1-

К1+ 1

XT4

2

SH+ 3

SH- 4

XT5

Приходящая линия управления КДУ (от БАВП8ЭК) 24В

Приходящая линия контроля КДУ (от БАВП8ЭК) 24В

БРК1А (Проходной)

А1

СМN1

NO1

2

3

XT2

Схема подключения БРК1А

Блок релейный выходной

К1-

К1+ 1

XT1

2

Приходящая линия управления 24В (от БАВП8ЭК)

К1-

К1+ 1

XT5

2

Уходящая линия управления 24В (от БАВП8ЭК)

NС14

СМN11

СМN2

NO2

2

3

XT4

NС24

СМN21

Отключение  техн.
оборудования

Выдача управляющих
сигналов типа
"сухой контакт"

БРК1А (Конечный)

А2

СМN1

NO1

2

3

XT2

К1-

К1+ 1

XT1

2

Приходящая линия управления 24В (от БАВП8ЭК)

К1-

К1+ 1

XT5

2

NС14

СМN11

СМN2

NO2

2

3

XT4

NС24

СМN21

Отключение  техн.
оборудования

Выдача управляющих
сигналов

4.7кОм

БРК1 (Проходной)

А1

N

L 1

XT1

2

L 3

N 4

Схема подключения БРК2
Блок управления реверсивными

электроприводами

К1-

К1+ 5

XT3

6

К2+ 7

К2- 8

XT5

L

N

14

13

XT2

L

N

12

11

NO1

NC1

10

9

СМN18

СМN27

NO2

NC2

6

5

 GND14

SH13

GND2

SH2

2

1

К1-

К1+ 5

XT7

6

К2+ 7

К2- 8

XT8

GND1

SH1 5

XT10

6

SH2 7

GND2 8

XT11

М

КДУ / ОЗК

Ко
нт

ро
ль

 п
ол

ож
ен

ия
 к

ла
па

на

N

L1 L2

Открыт

Закрыт

Открытие

Закрытие

Приходящая линия 220В

Уходящая линия 220В

Приходящая линия управления КДУ "Открыть" (от БАВП8ЭК) 24В

Приходящая линия управления КДУ "Закрыть" (от БАВП8ЭК) 24В

Уходящая линия управления КДУ "Открыть" (от БАВП8ЭК) 24В

Уходящая линия управления КДУ "Закрыть" (от БАВП8ЭК) 24В

Линия контроля положения "Открыт" (от БАВП8ЭК)

Линия контроля положения "Закрыт" (от БАВП8ЭК)

БРК1к (Конечный)

А1

N

L 1

XT1

2

К1-

К1+ 5

XT4

6

К2+ 7

К2- 8

XT5

L

N

14

13

XT2

L

N

12

11

NO1

NC1

10

9

СМN18

СМN27

NO2

NC2

6

5

 GND14

SH13

GND2

SH2

2

1

GND1

SH1 5

XT4

6

SH2 7

GND2 8

XT5

М

КДУ / ОЗК

Ко
нт

ро
ль

 п
ол

ож
ен

ия
 к

ла
па

на

N

L1 L2

Открыт

Закрыт

Открытие

Закрытие

Приходящая линия 220В

Приходящая линия управления КДУ "Открыть" (от БАВП8ЭК) 24В

Приходящая линия управления КДУ "Закрыть" (от БАВП8ЭК) 24В

Линия контроля положения "Открыт" (от БАВП8ЭК)

Линия контроля положения "Закрыт" (от БАВП8ЭК)

X101

X100

X101

X100

Ручной пуск НС

Ко
ри

до
рн

ый
 ш

ле
йф

ы
Кв

ар
т
ир

ны
е 

ш
ле

йф
ы

R1 - Резистор 4.7 кОм
R2 - Резистор 1.6 кОм

VD1 - Диод 1N4007
VD2 - Стабилитрон 1N4742A

GND

+24V

+24V

Ш1+

Ш1-

БАВП8ЭК

37

XT6

38

39

40

1

2

XT2

Ш2+3

Ш2-4

Ш3+5

Ш3-6

Ш4+7

Ш4-8

Ш5+9

Ш5-10

Ш6+11

Ш6-12

Ш7+13

Ш7-14

Ш8+15

Ш8-16

GND

LS+

LS-

33

34

LS+ 35

LS- 36

Ш9+17

Ш9-18

Ш10+19

Ш10-20

А1

XT3

XT5

XT7

XT8

XT10

XT11

XT12

XT13

XT14

Ш11+21

Ш11-22

XT15

Ш12+23

Ш12-24

XT16

XT9

XT1

XT4

Л+

Л-

25

26

Т+ 27

Т- 28

XT17

XT18

Р1+ 29

Р1- 30

XT19

Р2+ 31

Р2- 32

XT20

24VDC

К БАВП8ЭК следующего этажа

RS-485 А

Световое / звуковое
оповещение оповещение

+

-
VD1

R1

+

-
VD1

Ручной пуск НС

Ко
ри

до
рн

ый
 ш

ле
йф

ы
Кв

ар
т
ир

ны
е 

ш
ле

йф
ы

БРК1 (Проходной)

А2

N

L 1

XT1

2

L 3

N 4

К1-

К1+ 5

XT4

6

К2+ 7

К2- 8

XT5

L

N

14

13

XT2

L

N

12

11

NO1

NC1

10

9

СМN18

СМN27

NO2

NC2

6

5

 GND14

SH13

GND2

SH2

2

1

К1-

К1+ 5

XT4

6

К2+ 7

К2- 8

XT5

GND1

SH1 5

XT4

6

SH2 7

GND2 8

XT5

М

КДУ / ОЗК

Ко
нт

ро
ль

 п
ол

ож
ен

ия
 к

ла
па

на

N

L1 L2

Открыт

Закрыт

Открытие

Закрытие

БРК1к (Конечный)

А3

N

L 1

XT1

2

К1-

К1+ 5

XT4

6

К2+ 7

К2- 8

XT5

L

N

14

13

XT2

L

N

12

11

NO1

NC1

10

9

СМN18

СМN27

NO2

NC2

6

5

 GND14

SH13

GND2

SH2

2

1

GND1

SH1 5

XT4

6

SH2 7

GND2 8

XT5

М

КДУ / ОЗК

Ко
нт

ро
ль

 п
ол

ож
ен

ия
 к

ла
па

на

N

L1 L2

Открыт

Закрыт

Открытие

Закрытие
X101

X100

X101

X100

БРК1А (Проходной)

А4

СМN1

NO1

2

3

XT2

К1-

К1+ 1

XT1

2

К1-

К1+ 1

XT5

2

NС14

СМN11

СМN2

NO2

2

3

XT4

NС24

СМN21

Отключение  техн.
оборудования

Выдача управляющих
сигналов типа
"сухой контакт"

GND
От СББП

24VDC

GND

RS-485 В

RS-485 А

RS-485 ВК БАВП8ЭК следующего этажа

От ШАБ-А

+

-
VD1

+

-
VD1

3

4

1

2

ИПР R1

Ввод 220
после АВР

ШК1

ШК2

ШК1

ШК2

БРК1А (Конечный)

А5

СМN1

NO1

2

3

XT2

К1-

К1+ 1

XT1

2

К1-

К1+ 1

XT5

2

NС14

СМN11

СМN2

NO2

2

3

XT4

NС24

СМN21

Отключение  техн.
оборудования

Выдача управляющих
сигналов типа
"сухой контакт"

ШКУ1

ШКУ1

R1

R1 - Резистор 4.7 кОм
R2 - Резистор 1.6 кОм

VD1 - Диод 1N4007

Схема внешних подключений БАВП8ЭК

Квартирный шлейф
Пожарный комбинированный однопороговый

Ш+

Ш-

R1

ТИП

R1

ТИП

R1

ТИП

3

4

1

2

ИПР R1

ТИП

R1

ТИП

R1

ТИП

3

4

1

2

ИПР R1

Коридорный шлейф
Пожарный комбинированный двухпороговый

Ш+

Ш-

3

4

1

2

ИПР R1

R2

ДИП

3 4

2

R2

ДИП

3 4

2

R2

ДИП

3 4

2

Шлейф ручного запуска насосной станции
Пожарный однопороговый

Ш+

Ш-

3

4

1

2

ИПР R1
3

4

1

2

ИПР

3

4

1

2

ИПР

Шлейф контроля техн. оборудования
Технологический

Ш+

Ш-

R1
VD2VD2 VD2

Ш+

Ш-

R1
VD2VD2 VD2

Коридорный шлейф
Пожарный однопороговый

Ш+

Ш-

R1ДИП

3 4

2

ДИП

3 4

ДИП

3 4

1 21 21

- Схема подключения БРК2 аналогична подключению БРК1 (Отличия БРК1: Один управляющий сигнал и контролируется только положение "Открыт")

Квартирный шлейф
Пожарный комбинированный однопороговый

Ш+

Ш-

R1

ТИП

R1

ТИП

R1

ТИП

3

4

1

2

ИПР R1

ТИП

R1

ТИП

R1

ТИП

3

4

1

2

ИПР R1

Коридорный шлейф
Пожарный комбинированный двухпороговый

Ш+

Ш-

3

4

1

2

ИПР R1

R2

ДИП

3 4

2

R2

ДИП

3 4

2

R2

ДИП

3 4

2

Шлейф ручного запуска насосной станции
Пожарный однопороговый

Ш+

Ш-

3

4

1

2

ИПР R1
3

4

1

2

ИПР

3

4

1

2

ИПР

Шлейф контроля техн. оборудования
Технологический

Ш+

Ш-

R1
VD2VD2 VD2

Ш+

Ш-

R1
VD2VD2 VD2

Коридорный шлейф
Пожарный однопороговый

Ш+

Ш-

R1ДИП

3 4

2

ДИП

3 4

ДИП

3 4

1 21 21

БАД

А1

RED

GRN 1

XT1

2

BUZ 3

DAT0 4

GND

Геркон

10

9

Схема подключения БАД
Блок адресный доступа

GND

DAT1 5

6

+12V 7

GND 8

Считыватель карт

LS-

LS+ 9

10

LS+ 11

LS- 12

Проходное подключение линии связи RS-485 от МАЛС

GND

Кнопка

8

7

GND

Вход

6

5

GND

Выход

4

3

GND

+12

10

9

XT2

Green

Red

1

2

BEEP

D0

3

4

D1

откл.зв

5

6

+12В7

XT1Поддержка считывателей, работающих по протоклам:

1) Протокол Wiegand 26 ( 24 бит кода и 2 бит контроля
на четность.). Стандартный протокол считывателей.

2) Протокол 1 wire. Стандартный протокол считывания
ключей-таблеток.

GND8

Контроль положения двери8.2кОм 8.2кОм

+12

GND 2

XT1

1

РИП-12

К1

К1

12

11

К источнику питания замков

8.2кОм 8.2кОм

8.2кОм 8.2кОм

8.2кОм 8.2кОм

Кнопка открытия на входе

Кнопка открытия на выходе

Кнопка открытия / разблокировка при пожаре

Дверь

Резервируемое питание 12В

АПС жилого дома

Внимание!:

Макс. нагрузка на канал - 3А (24VDC
Макс. суммарная нагрузка все каналы - 5А (24VDC)
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